APZIMEJUMI

7 eN

trokdna slapétajs
reguléjoss varsts
ventilators

tiriSanas lika

2500

ZouU

2500

23500

Troskdnu slapétajs-500

Stavvads uz 1. stavu

CLIMMIXER 123Z
L=3500 m3/h, 120 Pa, N 380/3/50
Col. Q=22.1kW Het. Q=26.9kW

PIEZIMES

1. Pieplades un iekartu apsaistes gaisa vadus izolét ar akmens vati (b=50mm) ar foliju, apsasites gaisa vadus apsit ar cinkoto skardu (b=0,5mm).
2. Tranzita gaisa vadus izolét ar ugunsdro$o akmens vati (b=80-100mm).

3. Visu gaisa sadalitaju dizainu un krasu saskanot ar arhitektdras un dizaina sadalu projektétajiem, vai Latvijas Radio vadibu

4. Augstuma atzimes precizét blvobjekta uz vietas

5. Gaisa vadu magistrales aprikot ar tiri$anas lokam

6.Visparigos noradijumus skatit paskaidrojuma raksta.
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3. studijas - rezijas un 1. studijas

RASEJUMANR./ AVK-3

BUVPROJEKTA ventilacijas un kondicionaSanas
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